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Należy stosować izolatory kompozytowe (z tworzyw organicznych) zamiast ceramicznych (porcelanowych).

Projektuje się wymianę izolatora 7100 na izolator 7100-K oraz izolatora 7020 na izolator 7020-K. Inne oznaczenie izolatorów kompozytowych to: LT 40W-K oraz LT 40R-K.

 

 

 

 

 

Uszynienie indywidualne wykonać kablem YAKY 1x95mm2. Połączenia międzytorowe i międzytokowe odbudować w lokalizacjach jak w stanie istniejącym.
 

Poniższe uwagi odtyczą wszyskich kart montażowych
 

Obiekt nr LK3
KARTA MONTAŻOWA

 

STRONA TYTUŁOWA 

Załączona strona dotyczy wszystkich kart montazowych



Odsuw "Z" [cm] -30 30 -30 30

Obiekt nr Nr sekcji Nr strony
KARTA MONTAŻOWA

LK3 L1przew 1

Wys. konstrukcyjna hk [cm]

Rozpiętość przęsła [mb] 70 70 70 70

Lp

WYPOSAŻENIE        LOKATA

ILOŚĆ

9 11 12 13 17

165 235 305 375 445

321

1 0501 5 3

NUMER WYK

1 1 1

2 0552 1 3 1 1

3 0570 2 70 14

1

4 0579 2 20

14 14 14 14

4 4 4 4 4

1 15 0587 16 5 1 1 1

6 0685 7 1 1

17 0868 1 1

8 1111 1 1 1

9 1121 1 2

10 6601 1 1

1 1

1

11 7311 1 1 1

12 9812 7 2 2

1 1 113 6807 22 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK3: km 321,100 do km 321,450

mgr inż. Łukasz Iwański

Długość sekcji [m] X

Ilośc podwieszeń [szt] 3 Uwagi:

Tor numer 1 Nr karty:

14 5300 1 8

Ilość 

poz. 14 Suma ilości W Nazwa obiektu: LK3

Ilośc sekcji w obiekcie 2

2 - 01



Ilość 

poz. 14 Suma ilości W Nazwa obiektu: LK3

Ilośc sekcji w obiekcie 2

2 - 02

Ilośc podwieszeń [szt] 3 Uwagi:

Tor numer 2 Nr karty:

14 5300 1 8
LK3: km 321,100 do km 321,450

mgr inż. Łukasz Iwański

Długość sekcji [m] X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6807 22

2

1 1 113

0570 2

3

12 9812 7 2

11 7311 1 1 1

10 6601 1 1 1

1

1 1

7

9 1121 1 1

8 1111 1 2

0868 1 1 1

1 1 1 1

0685 7 1

5 0587 16 5 1

1

4 4 4 4 4

6

4 0579 2 20

14 14 14 143 70 14

12 0552 1 3 1 1

1 1 11 0501 5 3

NUMER WYK 165 235 305 375 445Lp

WYPOSAŻENIE        LOKATA

ILOŚĆ

10 11 12 13 18

321

Rozpiętość przęsła [mb] 70 70 70 70

Odsuw "Z" [cm] 30 -30 30 -30

Obiekt nr Nr sekcji Nr strony
KARTA MONTAŻOWA

LK3 L2przew 1

Wys. konstrukcyjna hk [cm]



Odsuw "Z" [cm]

Obiekt nr Nr sekcji Nr strony
KARTA MONTAŻOWA

LK3 Luoi 1

Wys. konstrukcyjna hk [cm]

Rozpiętość przęsła [mb]

Lp

WYPOSAŻENIE        LOKATA

ILOŚĆ

P1 P2

1 9923 4 984

NUMER WYK

492 492

2 7340 1 2 1 1

3 OS - 2 1

4 6920 3 4

1

2 2

5 9891 7 36 18 18

196 6160 7 38 19

1 17 6850 1 2

8 ST - 2 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK3: km 321,100 do km 321,450

mgr inż. Łukasz Iwański

Długość sekcji [m] X

Ilośc podwieszeń [szt] Uwagi:

Tor numer Nr karty:

Ilość 

poz. 8 Suma ilości W Nazwa obiektu: LK3

Ilośc sekcji w obiekcie 2

3 - 01

OS - obudowa dla VLD

ST - studzienka uziomowa


